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Roczna ocena jako$ci wody
na plywalni Miejskiego Osrodka Sportu ,,ZATOKA”

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie na podstawie art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2021 1., poz.
195 z p6zn. zm.) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w
sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2015r., poz.
2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, ze :

1. Woda doprowadzana na plywalni¢ pochodzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia i
spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.
2294),

Plywalnia wyposazona jest w 2 niecki basenowe, 1 jacuzzi, 27 natryskow,

Ocena parametréw jakosci wody na ptywalni dokonywana byla przez zarzadzajgcego
plywalnig w wyniku :

a) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem jej
udokumentowania,

b) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania
wynikéw pomiaré6w w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego, chloru
zwigzanego, chloru catkowitego, temperatury.

4. Badania jakosci wody na pltywalni wykonywane byty przez zarzadzajacego:

1) Zgodnie z ustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w
Braniewie harmonogramem oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia sytuacji
mogacej mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci wody na plywalni, po przerwie
eksploatacyjnej lub awarii,

2) Zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zalgczniku Nr 1 i Nr 2 do
rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach,

- zakres badan wykonywanych w laboratorium obejmowal: parametry

mikrobiologiczne (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Ogélna liczba

mikroorganizméw w 36°C po 48h, Legionella sp.) oraz parametry

- fizykochemiczne (m¢tnos¢, chloroform, ¥ THM, azotany, utlenialnosc),

3) Zgodnie -z wymagang czgstotliwoscig okreS§long w zalgczniku Nr 2 do

rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna

odpowiada¢ woda na ptywalniach;
4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zalgczniku Nr 4 do
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rozporzgdzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadaé¢ woda na ptywalniach;
5) w laboratorium, posiadajgcym akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, tj. J.S
HAMILTON POLAND Sp. z o.0. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczynska
180, 81-571 Gdynia
5. Zarzadzajacy plywalnia przekazywat terminowo Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Braniewie wyniki badar.

Nie wystawiono decyzji o zakazie kapieli na plywalni Kryta Plywalnia w Braniewie
ul. Ygkowa 1 w ocenianym okresie tj. 01.01.2022 r. — 31.12.2022 r, w okresie
sprawozdawczym stwierdzono nastepujace przekroczenia:

- 08.06.2022 r. — woda z niecki wyposazonej w urzagdzenie wytwarzajace aerozol wodno —
powietrzny, wanna z hydromasazem - chloroform 0,036 mg/I,
- 08.11.2022 r. — woda wprowadzana od niecki basenowej rekreacyjnej z systemu cyrkulacji \

liczba mikroorganizméw w 36°C - 44 jtk/ml ,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie majac na uwadze powyzsza
analize stwierdza, ze Miejski Osrodek Sportu ,,ZATOKA” w Braniewie ul. Egkowa 1
prowadzit ocen¢ jakosci wody na plywalni zgodnie zwymaganiami obowigzujacych
przepisow oraz w sposob zapewniajacy bezpieczefistwo zdrowotne 0séb korzystajacych z
plywalni.
Obecnie zgodnie z wynikami prowadzonych badan i pomiaréw, woda na plywalni
Miejskiego OSrodka Sportu ,,ZATOKA” w Braniewie ul. L.akowa 1 w tym doprowadzana
na plywalni¢ spelnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreslone w
zatgeznikach Nr 1 i 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w
sprawie wymagar, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach. (Dz. U. z 2015r., poz.

2016).
Zgodnie z wymaganiem §7 przywolanego rozporzadzenia zarzgdzajacy plywalnig

w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie
internetowej, informuje o stanie zbiorczej rocznej ocenie jakosci wody na plywalni dokonanej
przez wlasciwego inspektora sanitarnego.

Na podstawie § 3.1 pkt. 1 w/w rozporzadzenia zaleca si¢ wprowadzié zapisy
dotyczace biezacej obserwacji wody na plywalni, ktora zawieraé bedzie udokumentowane
spostrzezenia i podejmowane czynnosci oraz inne wymagane w cytowanym rozporzadzeniu.
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Otrzymuja do wiadomosei:

1. Warmirisko- Mazurski Pafistwowy Wojewédzki Inspektor Sanitarny
ul. Zolnierska 16, 10-561 Olsztyn

2. Gmina Miasta Braniewa
ul. Kosciuszki 11, 14- 500 Braniewo




