Formularz nr: PO-03/F02 z dn. 17.01.2024
Brodnica, dn. 22.01.2024

POLSKIE CENTRUM

Laboratorium Badawecze AREDYTAC
NCHEM =

7, \
Dty WS AB 1415

SPRAWOZDANIE Z BADAN 568/2024

Nr probki: W-258-24

Miejski Osrodek Sportu "Zatoka" w Braniewie
takowa 1, 14-500 Braniewo

Rodzaj prébki Woda z systemu cyrkulacji, jednorazowa

Zleceniodawca:

Wykorzystanie wyniku: w obszarze regulowanym prawnie #
Obiekt wodny: Basen MOS "Zatoka" ul. tgkowa 1, Braniewo

Miejsce pobrania prébki: System cyrkulacji - niecka sportowa
Data, godzina pobrania prébki: 10.01.2024 09:55
Data rozpoczecia badan: 10.01.2024 18:30
Data zakonczenia badan: 12.01.2024 12:00

Zlecenie: 59/2024
Protokét pobrania prébki: do zlecenia nr 59/2024

Prébka pobrana i dostarczona do laboratorium przez przedstawiciela Laboratorium

Probka:
rébka Badawcze Anchem

Stan probki: zostaty spetnione kryteria przyjecia
Osoba pobierajaca probke: Dawid Wasilewski

Metoda pobierania (Status metody)

PN-EN 1SO 19458:2007 (A)
PN-EN I1SO 5667-5:2017-10

Pobranie prébki:

Pomiary wykonane w miejscu pobrania prébki

Status Wynik Najwyzsza
Lp. Badana cecha Metoda badan Jednostka . y y dopuszczalna wartos¢

metody [niepewnos¢ (U)] "

lub zakres

Temperatura pobranej PN-77/C-04584 (norma
1 P rébkFi) J wycofana, bez A °C 27,1 -
P zastgpienia w PKN)
Badania wykonane w laboratorium

. Najwyzsza
Lp. Badana cecha Metoda badan Status Jednostka . Wymlf, dopuszczalna wartos¢

metody [niepewnos¢ (U)] lub zakres*

Ogodlna liczba
2 drobnoustrojow w PN-EN ISO 6222:2004 A jtk/ml 2 20
temperaturze 36 2C

3 Liczba Pseudomonas | o\ e 150 16266:2009 | A |jtk/100 ml 0 0
aeruginosa

PN-EN I1SO 9308-1:2014-
4 Liczba Escherichia coli 12, PN-EN ISO 9308- A jtk/100 ml 0 0
1:2014-12/A1:2017-04

Indeks nadmanganianowy

. 4 PN-EN ISO 8467:2001 A | 0,6 -
(Utlenialno$¢ z KMnQy,) me/
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Legenda/Objasnienia:

UWAGA DOTYCZACA INDEKSU NADMANGANIANOWEGO: Podana wartos¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego
zawartoscig w wodzie doprowadzanej na ptywalnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. 2015 poz. 2016).

A - metoda akredytowana, referencyjna o ile prawo tak stanowi, moze by¢ wykorzystywana do stwierdzenia zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie

A* - metoda akredytowana zewnetrznego dostawcy ustug, referencyjna o ile prawo tak stanowi, moze by¢ wykorzystywana do stwierdzenia zgodnos$ci w obszarze
regulowanym prawnie

U - niepewnos¢ rozszerzona wyniku. Niepewnos$é rozszerzona wyniku obliczana jest przy zastosowaniu wspétczynnika rozszerzenia k=2, dla poziomu ufnosci ok. 95%.
W metodach mikrobiologicznych niepewnos¢ nie obejmuje etapu pobierania prébki.

Umieszczenie niepewnosci oraz stwierdzenia zgodnosci wyniku zostato ustalone ze zleceniodawcg na etapie zlecenia.

Dolne zakresy pomiarowe odnoszg sie do granicy oznaczalnosci zastosowanej metody.

Wynik/Rezultat wyrazony w formie < oznacza wynik ponizej zakresu pomiarowego metody. Wynik/Rezultat wyrazony w formie > oznacza wynik powyzej zakresu
pomiarowego metody. Klient zapoznat sie ze sposobem przedstawiania wynikéw obowigzujacym w Laboratorium Badawczym ANCHEM na dzien podpisania zlecenia
i akceptuje go (Ksiega Jakosci r. 5.10 oraz zatgcznik nr 1 do KJ ,,Zakres dziatalnosci laboratoryjnej”, w ktérym wymienione sg wartosci niepewnosci rozszerzonej dla
dolnego i gérnego zakresu pomiarowego metod).

# - Informacje zostaty pozyskane od zleceniodawcy, laboratorium nie ponosi za nie odpowiedzialnosci. Dane dostarczone przez klienta moga wptywac na waznos¢
wynikow.

W przypadku pobrania i/lub dostarczenia prébki przez zleceniodawce wyniki odnoszg sie do otrzymanej prébki, a laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap
pobierania i /lub transportu. W przypadku pobierania probek przez klienta niepewnos$¢ pomiaru nie obejmuje etapu pobierania prébki.

*Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. 2015 poz.
2016).
Stwierdzenie zgodnosci:
Wyniki ktére sg wyzsze niz najwyzsza dopuszczalna wartos¢ lub nie mieszcza sie w zakresie zostaty pogrubione. Wynik pogrubiony: stwierdzenie niezgodnosci. Wyniki
bez pogrubienia: stwierdzenie zgodnosci. Zasada decyzyjna: prosta akceptacja. Stwierdzenie zgodnosci wedtug wytycznych ILAC-G8:09/2019. W przypadku wyniku
pomiaru zblizonego do granicy tolerancji ryzyko btednej akceptacji lub btednego odrzucenia wynosi do 50%. Zasada decyzyjna zostata ustalona z klientem.
W przypadku stwierdzenia zgodnos$ci wyniku z wymaganiem, jezeli wynik znajduje sie powyzej (>) lub ponizej (<) granicy zakresu pomiarowego metody laboratorium,
stwierdzenie laboratorium o zgodnosci/niezgodnosci nalezy traktowac jako opinie i interpretacje laboratorium, ktéra bazuje na uzyskanym rezultacie badania i jego
interpolacji w odniesieniu do odpowiednio dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody.

Sprawozdanie z badan wykonano w 2 egzemplarzach

1.a/a

2. Miejski Osrodek Sportu "Zatoka" w Braniewie

takowa 1, 14-500 Braniewo

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE - osoba autoryzujgca wyniki: BADANIA FIZYKOCHEMICZNE - osoba autoryzujgca wyniki:

Joanna Frygier Magdalena Zdunowska

Zatwierdzit: Izabela Margalska

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN

Niniejsze sprawozdanie i wyniki dotycza wytacznie badanych obiektow i probek poddanych pobieraniu (w przypadku pobierania préobek przez laboratorium).
Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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